
STAGE 6

Description Meters Feet

length 96 m 315 ft
width 61 m 200 ft
area (net) 5 856 m2 63 033 sqft
area (gross) 5 975 m2 64 314 sqft
working height 20.05 m 66 ft
building height 28.65 m 94 ft

studio doors 11 × 8 m 
& 5 × 6 m

36 × 26.2 ft 
& 16.4 × 19.7 ft

electricity 2 500 kW
catwalks 10
suspension 
points (500 kg) 150
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Férfi öltöző

Men dressing room
39,56  m2
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Elektr. helyiség
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Telecom
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Raktár/Storage
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Ffi. mosdó
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Gold room
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Chem. disp.
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Office
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Dimmer
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0,4kVKapcs. helyiség

Elect. room
32,82  m2

PS3.F.058
KÖF

20,50  m2

PS3.F.064
Trafó I.
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Szellőző gépház
Mechanical room

473,54  m2
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Hangcsapda
Sound trap

Mázas ker./c eramic tile
17,05  m2

SF.F.004
Hangcsapda
Soundtrap

5,75  m2

SF.F.003
SZÁRAZ STÚDIÓ

vízzáró  beton/hajbeto n
5 807,71  m2

vé
gi

gf
ut

ó 
ku

lis
sz

a
vé

gi
gf

ut
ó 

ku
lis

sz
a

vé
gi

gf
ut

ó 
ku

lis
sz

a
vé

gi
gf

ut
ó 

ku
lis

sz
a

vé
gi

gf
ut

ó 
ku

lis
sz

a
vé

gi
gf

ut
ó 

ku
lis

sz
a

6

12345 B A


